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Wyniki badan wody z wodociggu gminnego

»
z dnia 19.09.2019 roku
DOPUSZCZALNA
POBRANA WODA BADANY PARAMETR JEDNOSTKA WYNIK BADANIA WARTOSE
Metnosé NTU 0,36 1
akceptowalna, bez
Barwa mg/! 5 nieprawidtowych zmian
Przewodnosé elektryczna pSicm 443 2500
e akceptowalny, bez
Zapach TON ponizej 1 akceptowalny nieprawidtowych zmian
- akceptowalny, bez
Smak TFN ponizej 1 akceptowalny nieprawidfowych zmian
WODA PODAWANA DO
SIECI NA STACJI pH 7.8 6,5-9,5
UZDATNIANIA WODY W ma/l onizei 1.8 50
DEBEM WIELKIM PRzY | AZotany o pontze 1.
UL. ZDROJOWEJ 12 Mangan ugh ponizej 4 50
Zelazo pg/l ponizej 40 200
ogolne
liczba w 100 0 0
Bakterie arupy coli mi
liczba w 100 0 0
Escherichia colj mi
Ogédlna liczba .
mikroorganizméw w 1 ml liczbaw 1 mi 6 100
wody po 72hw22st. C
| Metnosé NTU 0,48 1
akceptowalna, bez
mg/l 5 nieprawidiowych zmian, do
Barwa 15 mg Pt/
Przewodno$¢ elektryczna uSicm 449 2500
o akceptowalny, bez
Zapach TON ponizej 1 akceptowalny nieprawidlowych zmian
i akceptowalny, bez
WODA Z SIEC! . TFN ponizej T akeeptowalny | ieprawidiowych zmian
pH 75 6,5-9,5
liczba w 100 0 0
Bakterie grupy coli mi
liczba w 100
. 0 0
Escherichia coli ml
Ogéblina liczba .
mikroorganizméw w 1 ml liczba w 1 ml 33 200
wody po 72 hw 22 st. C
Metnosé NTU 0,43 1
WODA Z SIECI akceptowalna, bez
mg/l 5 nieprawidtowych zmian, do
Barwa 15 mg Pt/




Przewodno$é elektryczna pS/em 452 2500
o akceptowalny, bez
TON ponizej 1 akceptowalny niepra \A;I:: dtowyc}; Zmian
Zapach
o akceptowalny, bez
TFN ponizej 1 akceptowalny . p p
Smak nieprawidtowych zmian
pH 7,5 6,5-9,5
liczba w 100 0 0
Bakterie grupy coli mi
liczba w 100 0 0
Escherichia coli ml
Ogélna liczba liczba w 1 ml 107 200

mikroorganizméw w 1 ml
wodypo72hw22st. C




